Particolari costruttivi scala 1:25

Tubo in PVC - mm 110

Sifone in PVC - mm 110 —

Pozzetto pesante prefabbricato in cls

SEZIONE

Tubo in PVC - mm 110
— di allaccio alla condotta Comunale
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO

SCHEMA INGRESSO IDRICO

LEGENDA SIMBOLI

DN20/14 + 1S19

DN20/16

©

Caldaia a condensazione
Pn 35.0 kW

Alimentazione Gas Metano

Coppia di collettori in ottone Riscaldamento

Collettore in ottone ACS

Collettore in ottone Acqua Fredda

Tubazione in multistrato PEX con isolamento termico
coppelle in poliuretano espando a cellule chiuse
Acqua Calda diam. ¢ 20/14 mm.

Spessore Coibentazione 19 mm.

Tubazione in multistrato PEX
Acqua Fredda diam. ¢ 20/14 mm.

Addolcitore

Ingresso idrico
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MULTISTRATO DN26

LINEAAF. 1

MULTISTRATO DN26

LINEAAF. 2

Gruppo contatore a parete con sportello 60x40 - utenza singola

Limite batteria

LEGENDA

Valvola di ritegno Europa 1/2
Tubo accialo zincato 1/2"

Gomito a tre vie 1/2"

Tes 1/2"

Curva Plasson 1°

Tubo Polietilene Multistrato 32 mm
Collare di presa staffa Inox
Valvola a sfera MM 1"

Tubo acciaio zincato 17
Gomito ridotto 1° — 1/2°
Sportello in Vetroresina 60x40 cm

Sfiato Resko
Contatore a lettura frontale

Valvola a sfera MF 1/2" con
rubinetto di campionamento

Valvola a sfera piombabile MM 1/2"

Gruppo per contatore: Armadio da incasso in lamiera
zincata con alette di ancoraggio, sportello in vetroresina
con serratura a chiave triangolare, valvola a sfera
piombabile, valvola automatica di sfogo aria a grande
portata tipo RESKO piombabile, contatore d’acqua "Meter
Top" a lettura frontale, valvola a sfera in ottone nichelato
con rubinetto di campionamento, valvola di ritegno tipo
"Europa’.

Dimensioni telaio: esterno mm 610x410, interno mm
560X360, profondita mm 200.

Gruppo Contatore Idrico di fornitura Ente Gestore

DETTAGLIO COLLETTORI - SCALA 1:10

VALVOLA COLLETTORE
PURGATORE DI ARIA
COLLETTORE DI RITORNO
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CONDOTTA GAS G.P.L. - POSA INTERRATA

CONDOTTA IDRICA MULTISTRATO PEX - POSA A PAVIMENTO SOTTOTRACCIA

CONDOTTA FOGNARIA POLIPROPILENE PP A NORMA UNI EN 1451 - POSA INTERRATA

Fz0) GRUPPO CONTATORE IDRICO
- GRUPPO CONTATORE GAS METANO
i POZZETTO FOGNARIO DIM. cm. 40x40 CON CHIUSINO IN GHISA E SIFONE IN PP DN 110
[xx,xx] QUOTA SUPERIORE CHIUSINO
(vy,yy) QUOTA DI SCORRIMENTO
POZZETTO FOGNARIO DI ISPEZIONE IN LINEA
° DIM. cm. 100x100 CON CHIUSINO IN GHISA

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Oggetto:

Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del campo di
calcio esistente presso l'area degli impianti sportivi del Comune di

Canicattini Bagni

Progetto Esecutivo

Data

Settembre 2013

scala: 1:50
1:10

TAV.:

Oggetto Tavola: progetto

LNS8.1

Impianto idrico sanitario spogliatoi

COMUNE DI CANICATTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

Si attesta ai sensi dell'articolo 9 L.R. 1-3-1972 n.19
che le opere previste dal presente progetto sono
conformi allo strumento urbanistico ed al regolamento
edilizio e di igiene vigenti in questo Comune

Canicattini Bagni I3

Il Responsabile del ITI° Settore Tecnico
(Geom. Capo Giuseppe Carpinteri)

VISTI:

Visto: si approva in
linea tecnica e si attesta Ila
validazione del progetto
Canicattini B. li............

IL R.U.P.
(Geom. Paola Cavalieri)

Il progettista
ing. SEBASTIANO ROCCAZZELLO




